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Pion kanalizacji sanitarnej
wyprowadzić ponad dach,
zakończyć wywiewką 
dachową Ø160

Wentylacja
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ponad poziom sufitu podwieszonego, 
zakończyć zaworem napowietrzającym 
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Proj. pion kanalizacji sanitarnej
wpiąć do istn. kan. sanit. na poziomie "1 piętra"
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Proj. wpust podłogowy
wpiąć do istn. kan. sanit.
na poziomie "1 piętra"
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Proj. wodę zimną, c.w.u., należy 
podłączyć do istniejącej instalacji 
wodociągowej na poziomie
"1 piętra"
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HYDRANT P.POŻ.52
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Projektowana cyrkulacja
prowadzona w podwieszeniu
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Projektowany hydrant DN52 z wężem płasko-skałdanym o 
długości 20m. wraz z dodatkowym wężem płasko-skałdanym 
o długości 20m.,zawieszany - natynkowy
np. firmy GRAS  typ HW-52 N-15/20 "UN"

Proj. instalację hydrantową należy 
podłączyć do istniejącej instalacji 
hydrantowej na poziomie "1 piętra"
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Uprawnienia budowlane do projektowania
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